
WFHC-BAS 230VAC ANC – Комм. модуль  MASTER или SLAVE, подключение приводов и термостатов  (НЗ) 
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1 = L1 
2 = L 
4 = N 

ЗОНА.. 

Сервопривод 1 

Сервопривод 2 

A = Таймер зона „A“ 1) 
B = Таймер зона „B“ 1) 

1) Клеммы A и B функционируют только при работе с таймером
WFHC-TIMER .

Опция: подключение 
насоса к реле с 
беспотенциальным 
контактом

230 VAC 
50 Hz 

Возможно подключить до 24 сервоприводов к 
комбинации модулей MASTER-6 и SLAVE-6 
на 12 зон.L 
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WFHT-BASIC 
230 VAC 

WFHT-DUAL, 
WFHT-PUBLIC 
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Термостат, 230 
VAC, третий 

производитель
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https://boiler-gas.ru/

