
ПРИ МОНТАЖЕ КОНВЕКТОРА В ДЕРЕВЯННЫЙ ИЛИ ЧЕРНОВОЙ ПОЛ (ФАНЕРА, ДСП ЛИСТ) 
С ЦЕЛЬЮ УМЕНЬШЕНИЯ ШУМА ОТ ВОЗНИКАЮЩЕГО ТУРБУЛЕНТНОГО ПОТОКА ВОЗДУХА РЕКОМЕНДУЕМ:

Cформировать опалубку и произвести частичную монолитную заливку бетоном в месте установки конвектора
В случае отсутствия возможности бетонирования проклеить кожух конвектора с наружной стороны
резинобитумной шумовиброизоляцией толщиной не менее 5 мм
Пространство между окантовочным профилем и напольным покрытием ( в местах примыкания) 
заполнить уплотнителем из пробки толщиной 10 мм
При подборе конвектора использовать вентиляторы QL3 с крыльчаткой 30 мм
 

https://boiler-gas.ru/

